
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

379 GX-B1495/25-7-251928～251943 2025.6.27
本次共检高压开关柜16台，16
台高压开关柜所检项目合格。

380 GX-B1495/25-7-251944～251960 2025.6.27
本次共检高压开关柜17台，17
台高压开关柜所检项目合格。

381 GX-B1495/25-7-251912～251927 2025.6.27
本次共检高压开关柜16台，16
台高压开关柜所检项目合格。



382 GX-B1312/20-7-25543～25546 2025.6.27
本次共检电力变压器4台，4台
电力变压器所检项目合格。

383 GX-B1312/20-7-25541～25542 2025.6.27
本次共检电力变压器2台，2台
电力变压器所检项目合格。

384 GX-B1329/21-7-25144～25146 2025.6.27
本次共检氧化锌避雷器3组，3
组氧化锌避雷器所检项目合格

。



385 GX-B1329/21-7-25130～25143 2025.6.27
本次共检氧化锌避雷器14组，
14组氧化锌避雷器所检项目合

格。

386 GX-B1547/20-7-25024～25027 2025.6.27 所检项目合格。

387 GX-B1495/20-7-251415～251425 2025.6.27 所检项目合格。



388 GX-B1312/20-7-25564 2025.6.27 所检项目合格。

389 GX-B1312/20-7-25547～25552 2025.6.27 所检项目合格。

390 GX-B1312/20-7-25553～25556 2025.6.27 所检项目合格。



391 GX-B1312/20-7-25557～25563 2025.6.27 所检项目合格。

392 GX-B1312/20-7-25565～25568 2025.6.27 所检项目合格。

393 GX-B1329/21-7-25120～25129 2025/6/27 所检项目合格。



394 GX-B1312/20-7-25517～25518 2025/6/27 所检项目合格。

395 GX-B1312/20-7-25519～25521 2025/6/27 所检项目合格。

396 GX-B1312/20-7-25522～25526 2025/6/27 所检项目合格。



397 GX-B1312/20-7-25527～25533 2025/6/27 所检项目合格。

398 GX-B1312/20-7-25534～25540 2025/6/27 所检项目合格。

399 GX-B1328/20-7-25023 2025.6.27 合格。



400 GX-B1328/20-7-25024 2025.6.27 合格。

401 GX-B1328/20-7-25025 2025.6.27 所检项目合格。

402 GX-B1328/20-7-25026 2025.6.27 所检项目合格。


